
ACQUA

ACQUA

TRATTAMENTO

ACQUA

ACQUA CALDAIA

SCORIE

PSR

STOCCAGIO

ARIA DI COMBUSTIONE

RIFIUTI

STOCCAGGIO

FOSSA

FORNO

CARBONI ATTIVI

BICARBONATO DI SODIO

ARIA DI TRASPORTO

FLUSSO*

NUMERO

6250
kg/h

46000

1 32

FILTRO A
CALDAIA

REATTORE

CATALITICO

REATTORE

47000

65 7 8 11 12

DI TIRAGGIO

VENTILATORE

CAMINO

PRODUZIONE

DEMINERALIZZATA

SERBATOIO

TURBINA

CONDENSATORE

STOCCAGIO

CENERI

STOCCAGIO

ACQUE

STOCCAGGIO

BICARBONATO

STOCCAGGIO

CARBONI

1100 32 124 156 131 6

13

1000

14

9442500

TEMP. °C
- 190 180 120 - - - - - - - - -

109

-

29

SCORIE

SCAMBIATORE

FUMI / ACQUA

SOLUZIONE AMMONIACALE

FLUIDI CENERIFUMIRIFIUTI FUMI ARIA COMB. SCORIE CENERI CENERI PSRCARBONI ARIA SOLUZIONE

4

FUMI

ATTIVI
AMMONIACALE

GASOLIO

ATTIVI

BICARBONATO

DI SODIO

PRIMO

MANICHE

*dati validi per singola linea

47000

FILTRO A

SECONDO

MANICHE

6

9 13
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11

14

12

8

15

-

275

SPURGO

CALDAIA

16

-

275

ACQUA

DEMI

17

-

> 275

ACQUA

INDUSTRIALE

18

-

VARIABILE

ACQUA

INDUSTRIALE

17

18

16

15
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Progetto definitivo

DIAGRAMMA DI FLUSSO

CON BILANCI DI MASSA

D.10.4210

28.01.2016 MSA ACPrima emissione

2

30.09.2016 MSA ACSeconda emissione

15.06.2018 TOM ACRevisione per verifica progetto

- A1 15.06.2018

T
:
\
2

3
0

0
0

 
-
 
2

3
9

9
9

\
2

3
2

0
0

\
1

0
0

 
G

P
\
1

0
8

 
C

A
D

\
D

.
1

0
.
4

2
1

0
.
d

w
g


	Fogli e viste
	D.10.4210


