
KS

4x

M

FILTRI A MANICHE

Al DeNOx

Schema P&I - DeNOx, scambiatore fumi/acqua

e ventilatore - Linea A

Dis.No: D.10.4400
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Riscaldatore d'aria
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Aria di sbarramento

Schema P&I - DeNOx, scambiatore

fumi/acqua e ventilatore - Linea A

Dis.No: D.10.4400

Numero di tramogge

secondo la disposizione

dei filtri

Fumo da generatore di vapore

Schema P&I - forno/caldaia - Linea A

Dis.No: D.10.4300

Aria compressa

Circuito di bypass

Circuito di preriscaldo
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A sistema di regolazione dosaggio reagenti

Schema P&I - Stoccaggio e distribuzione reagenti

Dis.No: D.10.4440
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Regolazione temperatura acqua economizzatori

Schema P&I - Caldaia lato acqua/vapore -

Linea A

Dis.No: D.10.4320

A silo di stoccaggio ceneri volanti

Schema P&I - Stoccaggio residui e ceneri

Dis.No: D.10.4420

A silo di stoccaggio PSR

Schema P&I - Stoccaggio residui e ceneri

Dis.No: D.10.4420

Ventilatore di preriscaldo

Ventilatore di preriscaldo
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HSTIC

A silo di stoccaggio PSR

Schema P&I - Stoccaggio residui e ceneri

Dis.No: D.10.4420

Dosaggio reagenti

Schema P&I - Stoccaggio e distribuzione reagenti

Dis. No. D.10.4440
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M

Paranco per manutenzione filtro

M
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Progetto definitivo

SCHEMA P&I

FILTRAZIONE A MANICA - LINEA A

D.10.4380

28.01.2016 MSA ACPrima emissione
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30.09.2016 MSA ACSeconda emissione
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