CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
D1 CAGLIARI

Consorzio Indusfriale Provinciale DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Cagliari N° 29 DEL 13/02/2017

Oggetto: - affidamento in emergenza lavori per allagamento locali scantinato Centro

Servizi CACIP.

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Congiu, nella sua qualitda di Direttore
Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virta dei poteri
conferitigli dall’ articolo 23 dello Statuto consortile:

Premesso che:

I

in data 13 febbraio 2017 ¢& stata riscontrata una perdita di acqua all'interno
dei locali scantinati della torre uffici del Centro Servizi;

tale perdita ha causato un parziale allagamento di detti locali ed il
conseguente riempimento delle canalette passacavi, causando il distacco
dell'interruttore = magnetotermico generale della linea che alimenta il
centralino telefonico e l'alimentazione a tutti i locali interrati;

considerata l'urgenza di un intervento immediato, si € provveduto a far
intervenire la Ditta Medda Giuseppe, iscritta all'albo dei fornitori del
Consorzio, e attualmente in affitto in uno dei locali del compendio del
Centro Servizi, onde evitare che il livello dell'acqua potesse arrivare al
quadro generale di distribuzione, ubicato nel locale interrato;

la Ditta € prontamente intervenuta, ricercando la perdita d’acqua,
verificando che si trattava di acque reflue, dovuta all'intasamento di n. 3
pozzetti fognari.

Dato atto che per la definitiva soluzione del problema:

si provvedera alla demolizione e sostituzione dei chiusini di n. 2 pozzetti, e
alla ricerca del terzo pozzetto in quanto, ubicato sotto la pavimentazione
esistente, sostituendone il chiusino e quindi ripristinando il normale
deflusso delle acque reflue.

- si provvedera allo svuotamento delle canalette all'interno dei locali interrati,

creando un collegamento con un pozzetto esistente, inserendo al suo
interno una pompa sommersa e creando con un nuovo scarico all'esterno
dell'edificio, in quanto quello esistente & risultato completamente ostruito.

si provvedera alla realizzazione di una linea elettrica di alimentazione a
servizio della pompa sommersa con l'inserimento di un segnalatore ottico di
fuori servizio, noncheé il controllo ed il ripristino della linea elettrica che
alimenta il centralino telefonico e l'alimentazione a tutti i locali interrati;
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Vista:

- la relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Gestioni in data 13 febbraio 2017 che
preventiva una spesa compresa tra i 4.000,00 ed i 5.000,00 Euro per le
lavorazioni sopra descritte;

- visto I'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50;

Tutto cio premesso

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Medda i lavori in emergenza relativi all'allagamento locali
scantinato Centro Servizi CACIP consistenti :

- nella demolizione e sostituzione dei chiusini di n. 2 pozzetti, e alla ricerca del
terzo pozzetto in quanto, ubicato sotto la pavimentazione esistente,
sostituendone il chiusino e quindi ripristinando il normale deflusso delle
acque reflue;

- allo svuotamento delle canalette all'interno dei locali interrati, creando un
collegamento con un pozzetto esistente, inserendo al suo interno una pompa
sommersa e creando con un nuovo scarico all'esterno dell'edificio, in quanto
quello esistente € risultato completamente ostruito;

- si provvedera alla realizzazione di una linea elettrica di alimentazione a
servizio della pompa sommersa con l'inserimento di un segnalatore ottico di
fuori servizio, nonché il controllo ed il ripristino della linea elettrica che
alimenta il centralino telefonico e 'alimentazione a tutti i locali interrati.

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione dei lavori il Geom. Giovanni Ticca;

- Di stabilire l'importo massimo dei lavori in Euro 5.000.00 oltre ad IVA

- di dare atto che la spesa prevista trovera copertura nel conto gestionale del
Consorzio.

TE IL DIRETTORE|GENERALE

?&uﬁ@-\ (Dott.ssa Anna Maria Congiu)



